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0 AVVERTENZE

QUESTO MANUALE VIENE FORNITO INSIEME AL PRODOTTO, D EVE SEGUIRE IL PRODOTTO E NE
DESCRIVE IN MODO SINTETICO LE FUNZIONI FONDAMENTALI

PER EFFETTUARE UNA INSTALLAZIONE COMPLETA O UNA MAN UTENZIONE O PER UTILIZZARE IL
PRODOTTO E’ NECESSARIO AVERE UNA FORMAZIONE TECNICA DI SETTORE ADEGUATA,
CONSULTARE E SEGUIRE CON ATTENZIONE IL “MANUALE DI USO E MANUTENZIONE” NEL
RISPETTO DELLE NORMATIVE DI SICUREZZA

0.1 NOTE IMPORTANTI PER LA SICUREZZA

- Non usare la apparecchiatura in ambiente esfl@scon materiale esplosivo.

- Non usare la apparecchiatura con materialermfiabile senza prendere le
necessarie precauzioni.

- Effettuare I'applicazione seguendo attentamienitgruzioni contenute nel
MANUALE DI USO E MANUTENZIONE

- Non inserire il circuito di potenza del termooéjore quando le protezione sono
aperte.

- Non utilizzare il termoregolatore in applicaziagliverse da quelle per cui e stat
progettato: controllo di temperatura dawiattina o filo per la saldatura in
ambiente industriale; per applicaziorea@pli contattare il nostro ufficio tecnica.

- Non alimentare il termoregolatore se e stattmtibicoperchio di protezione per
intervento tecnico straordinario sulkglnica.

- Fare installare e usare I'apparecchiatlarpersonale qualificato, dopo aver
seguito una adeguata formazione.

- Mettere a terra il termoregolatore con cavolgigerde dimensionato collegato|al
bullone di terra e con le 4 viti di figggo alla piastra.

- Utilizzare una piattina o filo con coefficierdetemperatura positivo adeguato
(>=1x 10E-3).

- Verificare che, durante il funzionamento a regjidella macchina, il dissipatore
del termoregolatore non superi i 60 °€l,qual caso aumentare la ventilazione
sul dissipatore o contattare il nostricid tecnico.

[®)
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2 SCHEMA DI ALLACCIAMENTO

| 2.1 ELENCO SEGNALI DI SCAMBIO

CN1

PIN1
PIN2
PIN3
PIN4

MORSETTIERA POTENZA (MODELLO CON CONTROLLO SU SECONDARIO)

ALIMENTAZIONE ALTERNATA (4 -10 mmq)
ALIMENTAZIONE ALTERNATA (4 - 10 mmaq)
PIATTINA - (4 - 10 mmaq)
PIATTINA + (4 - 10 mmq)

NOTAL: Alimentazione circuito di controlloin fase con alimentazione circuito di potenza
NOTAZ2: Si consiglia di twistare | cavi di ptenza

CN1

PIN1
PIN2
PIN3

PIN4

MORSETTIERA POTENZA (MODELLO CON CONTROLLO SU PRIMARIO)

ALIMENTAZIONE ALTERNATA (230 Vac) (4 -Q@mmq)
(4 - 10 mmq)

COLLEGARE A 0V DEL SECONDARIO DI POTENZA PEBONTROLLO (4 - 10 mmq)

CORRENTE A TERRA

ALIMENTAZIONE ALTERNATA (230 Vac) (4 - 10 mmq)

NOTAZ1: Alimentazione circuito di controlloin fase con alimentazione circuito di potenza
NOTAZ2: Si consiglia di twistare | cavi di ptenza

CN2 MORSETTIERA ALIMENTAZIONE CIRCUITO DICON TROLLO

PIN1 400 Vac ( 0,1A assorbimento max) (Ammaq)
PIN2 230 Vac ( 0,1A assorbimento max) (Ammaq)
PIN 3 0 Vac ( 0,1A assorbimento max) (Immq)

NOTAL: Alimentazione circuito di controlloin fase con alimentazione circuito di potenza

CN3 MORSETTIERA COMANDI

PINL COMUNE 0V PLC (24Vdc) (Immg)
PIN2 COMANDO PRERISCALDAMENTO DA PLC 24VDCY) ( 12 mA max ) (Immg)
PIN3 COMANDO SALDATURA DA PLC 24V (0) DC12 mA max) (Immg)
PINA COMANDO RESET DA PLC 24V (0) DC ( #2A max ) (Immg)
PINS COMANDO CALIBRAZIONE DA PLC 24V (0DC ( 12 mA max ) (Immg)
PIN6  ALLARME SALDATURA (CONTATTON.C.)coE =1 250V 8A (Immg)
PIN7  ALLARME SALDATURA (CONTATTO N.C.) co = 0,4 250V 5A (Immg)
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CN4
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
PIN5
PING
PIN7
PINS
PIN9
PIN10
PIN11
PIN12
PIN13
PIN14
PIN15

CONNETTORE PER PANNELLO DISPLAY (15 POLI FEMM INA)

+5Vcce
ovVv
SPI-SDO
SPI-SCK
SPI-SDI

SPI-SS

RISERVATO
RISERVATO
RISERVATO
RISERVATO

Schermato
Schermato
Schermato
Schermato
Schermato

(0,25mmaq)
(0,25mmaq)
(0,25mmaq)
(0,25mmaq)
(0,25mmaq)

Schermato
Schermato
Schermato
Schermato
Schermato

(0,25mmaq)
(0,25mmaq)
(0,25mmaq)
(0,25mmaq)
(0,25mmaq)

NOTAZI: Il cavo di connessione termoregolate-pannello deve essere schermato con collegameptao to pin.

Max Mt.15

CN5
PIN3
PINS

CONNETTORE INTERFACCIA SERIALE 485 (9 POLI FE MMINA)

Channel B+
Channel A-

NOTAL: Si consiglia di twistare i cavi

Schermato (0,25mmaq)
Schermato (0,25mmaq)

CNG6

PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
PINS
PING

MORSETTIERA RIFERIMENTI
RIFERIMENTO PIATTINA RIF-
RIFERIMENTO PIATTINA RIF+

SCHERMO CAVO RIFERIMENTI RIFO (non collegadal lato macchina)

RIFERIMENTO TA-
RIFERIMENTO TA+

SCHERMO TAO (non collegare dal lato macchina

(0,5mmaq)

(0,5mmaq)

(Immaq)
(0,5mmaq)
(0,5mmq)
(Imma)

NOTAZI: Si consiglia di twistare i cavi o mglio utilizzare doppino twistato schermato (cavo TWNAX IBM

Ns. cod. 3esd0066)

CN7

PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
PIN5
PING
PIN7
PINS
PIN9

CONNETTORE POTENZIOMETRI (9 POLI MASCHIO)

POTENZIOMETRO PRERISCALDO +4,58V
POTENZIOMETRO PRERISCALDO RIF+
POTENZIOMETRO PRERISCALDO 0V
ponticellare PIN3 con PIN4

POTENZIOMETRO SALDATURA +4,58V
POTENZIOMETRO SALDATURA RIF+
POTENZIOMETRO SALDATURA 0V
ponticellare PIN 8 con PIN9

Schermato,2Bnmq)
Schermato 28nmq)

Schermato (0v2Bq)
Schermato (0,2%)m

Schermato ZB8mmaq)
Schermato (0r2Bq)
Schermato (0,25mm
Schermato (0,2%M

NOTAL: se pilotato da uscita analogica PLC usarelR2,PIN3,PIN7,PIN8 e lasciare liberi PIN4-PIN9
NOTAZ2: Si consiglia di twistare | cavi o mglio utilizzare doppino twistato schermato (cavo TWNAX IBM

Ns. cod. 3esd0066)
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2.2 - SCHEMA ELETTRICO COLLEGAMENTI SEGNALI DIGIT ALI

POTENZIOMETRI RS485 ALIMEN TAZICNE
| | | CHZ
CH7 CNS 3|z
3 & 3
M o
[} -+
FUSE ﬁl In
RIFERIMEMTI FHDE 0 2400
PIATTIMA
CNE
1lz2|lala]|5]|8
s 3 B
5B KMOD
o w % F AWIO
g = o 4 4
1f g2
B - B E B
e o = L = [ — —_—
B I .
b ronox o 5 5
&z z z z 8 &
CH3
|'| |2‘3|4‘5‘6,|f_? PANNELLD
CN4 SEd-o
FUNGO EM.
POTENZA
TERRA
CH1
12|34
KAD
1mmg FE
oD H——
24v0DC
kAL Al Ml
KAQ L KMO o~
A2 &2
b
ALLARME VDL O L & o IWVDE
TERMESIAERATORE ALLARME EMERGENZE
FLC PLC TERMOSALDATORE
DUTPUT IMPUT
THERMOSALD ISC — MANUALE AVVIAMENTO RAPIDO (QUICK START) Rev. 2010/ 03

Manuale cod.: 3ES080x_Vx_QS_IT agiRha Nr. 5 Tot. Nr. 20



2.2 - SCHEMA ELETTRICO COLLEGAMENTI POTENZA
(MODELLO CON CONTROLLO SU SECONDARIO)
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- NOTA BENE -

L'alimentazione di potenza ( CN1/1 e CN1/2) dewsssere in fase con

l'alimentazione di controllo ( CN2/3 e CN2/2).

La vite di terra va collegata al CENTRO MASSA dellamacchina con cavo giallo verde di seziong
>= alla sezione dei conduttori di potenza.

Twistare i cavi di potenza e i cavi del T.A.

Twistare e schermare i cavi riferimento piattina.
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2.2 - SCHEMA ELETTRICO COLLEGAMENTI POTENZA
(MODELLO CON CONTROLLO SU PRIMARIO)
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- NOTA BENE -

L'alimentazione di potenza ( CN1/1 e CN1/4) dewsssere in fase con

l'alimentazione di controllo ( CN2/3 e CN2/2).

La vite di terra va collegata al CENTRO MASSA dellamacchina con cavo giallo verde di seziong
>= alla sezione dei conduttori di potenza.

Twistare i cavi di potenza e i cavi del T.A.

Twistare e schermare i cavi riferimento piattina.
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TABELLA DELLE PIATTINE SMUSSATE IN LEGA SPECIALE

Larghezza piattina

Spessore piattina

Resistenza Specifica RO

(mm) (mm) W/ mt
15 0.3 1.67
2 0.25 1.59
3 0.1 2.95
3 0.15 1.95
3 0.2 1.50
3 0.25 1.27
4 0.15 1.40
4 0.25 0.96
5 0.2 0.8
5 0.25 0.69
6 0.1 1.6
6 0.2 0.72
8 0.1 1.2
8 0.2 0.51

TABELLA DELLE PIATTINE T-SHAPE IN LEGA SPECIALE

Larghezza piattina

Spessore piattina

Resistenza Specifica RO

(mm) (mm) W/ mt
2.8 0.3 0.9
4 0.3 0.6

TABELLA DELLE PIATTINE BEADED ELEMENT IN LEGA SPECI

ALE

Larghezza piattina

Spessore piattina

Resistenza Specifica RO

(mm) (mm) W/ mt
4 0.15 14
4 0.25 0.9
6 0.15 0.99
6 0.25 0.6

TABELLA DELLE PIATTINE CONCAVE IN LEGA SPECIALE

Larghezza piattina
(mm)

Spessore piattina
(mm)

Resistenza Specifica RO
W/ mt

2.8

0.3

0.9
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4 MESSA IN SERVIZIO

| 4.1 - MESSA IN SERVIZIO — VERIFICA IMPIANTO E SCE LTA COMPONENTI

Punto 1 — per dimensionare correttamente I'impiantdeggere le istruzioni al paragrafo 4.8 CALCOLI TEORICI E
DIAGNOSI e 4.9 DIMENSIONAMENTO CON L’AIUTO DEL PANN ELLO MULTILINGUE
Punto 2 — scegliere modello low-voltage per tensiodel trasformatore di potenza fino a 10 Volts,
scegliere modello standard per tansi del trasformatore di potenza da 11V a 99 V,
scegliere modello high-voltage ptgnsioni del trasformatore di potenza da 100 V a BV,
scegliere configurazione secondagorimario per correnti impulsive fino a 100 Ampere,
scegliere configurazione primariogr correnti impulsive da 100 A a 300 A.
Punto 3 — I'impianto deve essere stato costruitorg@gola d’arte.
Punto 4 — per qualunque ulteriore informazione noresitate a contattare la ditta 3 — UFFICIO TECNICO.

4.2 - MESSA IN SERVIZIO - CONFIGURAZIONE BASE (+RS485 OPZIONALE)

POT. PRERISCALD(

POT. SALDATURA

PS. RESET ALLARM

PS. CALIBRAZIONE

Punto 1 -procedere nella taratura dopo avere eseguito i puparagrafo 4.1.

Punto 2 -la macchina deve essere a temperatura ambiente

Punto 3 -i comandi di preriscaldo e saldatura devono egtisieseriti

Punto 4 -dare potenza al termoregolatore

Punto 5 -in caso di allarme, led rosso ALARM acceso, sedustegggerimenti del termoregolatore e risolveraimero di
allarme si puo identificare contando gli impulsl kbl verde bilanciamento per le decine (es. 9 isipu90) + gli impulsi
del led rosso bilanciamento per le unita (es. 1fuisi = 0))

Punto 6 -fare la calibrazione: premere pulsante esterno BRAZIONE per 3 secondi e attendere (i 4 led sulla
apparecchiatura lampeggiano per tutto il tempaadsllibrazione)

Punto 7 -al termine della calibrazione la macchina é prgaiafunzionare: Impostare la temperatura di pratikce
saldatura sui potenziometri di preriscaldo e dilztlra (30 gradi/giro)

NOTA — in caso di problemi di taratura fare un MARR RESET e procedere dal punto 5 (per fare il MARRESET
premere il pulsante esterno RESET + CALIBRAZIONE @aecondi, i 4 led sulla apparecchiatura rimaogaecesi per 3
secondi).
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4.3 - MESSA IN SERVIZIO - CONFIGURAZIONE BASE + PANNELLO MULTILINGUE
(+RS485 OPZIONALE)

Punto 1 -procedere nella taratura dopo avere eseguito i pparagrafo 4.1.

Punto 2 -la macchina deve essere a temperatura ambiente

Punto 3 -i comandi di preriscaldo e saldatura devono egtisieseriti

Punto 4 -dare potenza al termoregolatore

Punto 5 -in caso di allarme, led rosso ALARM acceso sul teegolatore, seguire i suggerimenti del pannelis@vere
(sul pannello compare il numero di allarme e lacde®ne nella lingua selezionata fra le 6 posgibil

Punto 6 -fare la calibrazione: premere pulsante CAL sul gdomultilingue per 3 secondi come indicato anche
nellimmagine seguente, Figura 3 (i 4 led sullaappchiatura lampeggiano per la durata della eaibne).

NOTA: per le successive calibrazioni bisogna premereduenza i pulsanti CAL+MODE+CAL sul pannello muftjue,
come indicato anche nell'immagine seguente, Figtz+3:

Figura 1 Figura 2 Figura 3
NOTA: la calibrazione pud anche essere fatta daimo come descritto nel paragrafo 4.2 della gondizione base.
Punto 7 -al termine della calibrazione la macchina é prgaiafunzionare: Impostare la temperatura di pratikce
saldatura (premere in sequenza i pulsante MODE+M@&tentrare nel sotto-menu TEMPERATURE — vedi giafa
4.7)

Punto 8 -Per tornare alla pagina base premere sempre dqelfRES e seguire le istruzioni
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NOTA - in caso di problemi di taratura fare un MASTER RESEprocedere dal punto 5.
Per fare un MASTER RESET procedererio dei 2 seguenti modi:
modol - Premere su pannello mugjilie FRECCIA BASSA + FRECCIA ALTA per 6 secondi
modo2 - Premere pulsante esternoEREEALIBRAZIONE per 6 secondi

| 4 led sulla apparecchiatura rig@mo accesi per 3 secondi

4.4 - MESSA IN SERVIZIO - CONFIGURAZIONE BASE + PANNELLO MULTILINGUE + POTENZIOMETRI
(+RS485 OPZIONALE)

POT. PRERISCALD(

POT. SALDATURA

PS. RESET ALLARM

PS. CALIBRAZIONE

NOTAZ1: si procede come al paragrafo precedente 4.3.

NOTAZ2: per abilitare i potenziometri modificare il DATO MFCHINA configurazione=1 potenziometri+display
NOTAZ3: impostare le temperature massime di preriscalégddatura sul pannello e diminuire le stesse agsndt
ingressi analogici (con potenziometri 30 gradi/gdon ingressi analogici 13mV/grado)
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4.5 - CONFIGURAZIONE BASE + CAN BUS (PRELIMINARY )

CAN BUS
4.6 - CONFIGURAZIONE BASE + PROFIBUS (PRELIMINAR Y)
PROFIBUS
THERMOSALD ISC — MANUALE AVVIAMENTO RAPIDO (QUICK START) Rev. 2010/ 03

Manuale cod.: 3ES080x_Vx_QS_IT agina Nr. 12 Tot. Nr. 20



| 4.7 - ISTRUZIONI PER L'USO DEL PANNELLO MULTILING UE

| NOTA: Da qualunque pagina si puo tornare alla pagia base premendo il pulsante di RES ripetutamente.

PAGINA BASE LIVELLO 1

NOTA: Per scorrere tutti i sottomenu premere in segenza i pulsanti
MODE+FRECCE DOWN o UP

SOTTOMENU TEMPERATURE
SOTTOMENU DIAGNOSI
SOTTOMENU PROVA EMERGENZA
SOTTOMENU BURN-IN
SOTTOMENU DATI SETTING
SOTTOMENU DATI MACCHINA
SOTTOMENU INFORMAZIONI

LIVELLO 2
LIVELLO 2
LIVELLO 2
LIVELLO 2
LIVELLO 2
LIVELLO 2
LIVELLO 2

NOTA: Per entrare in uno qualunque dei sottomenu &isualizzare un
gualungue parametro premere MODE+FRECCE DOWN o UP

NOTA: Per modificare un qualunque parametro visualzzato procedere
nel seguente modo:
Premere il pulsante MODE per entrare nello stato mdifica:  “? 080"

Premere il pulsante FRECCIA UP per cambiare il dato “? 081"
Premere il pulsante MODE per uscire dallo stato moifica: “= 081"
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NOTA: Prima di memorizzare una modifica di un qualunque parametro viene chiesta la conferma:
?2?7??CONFERMA????
SI=MODE NO=RES

Rispondere Sl per confermare, NO per ripristinare idati precedenti.
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4.8 -

CALCOLI TEORICI E DIAGNOSI CON L’'AIUTO DEL  PANNELLO OPERATIVO

INTRODUZIONE VALORI TEORICI

1)
2)

3)

Selezionare il sottomenu DIAGNOSI - CALCOLI TEORICI

Impostare i valori geometrici della piattina: laegka, lunghezza, sezione, numero di piattine ie,seamero di
piattine in parallelo

Uscire con conferma dei dati

DIAGNOSI

1)
2)

3)

Selezionare il sottomenu DIAGNOSI - ANALISI TECNICA
Scorrere con i pulsanti FRECCIA DOWN - UP le pagilhéiagnosi, dove si possono vedere i valori gtgttiella
piattina di saldatura: corrente efficace massimsistenza, corrente efficace ad onda piena, temgifficace ad
onda piena, potenza efficace ad onda piena.
In ognuna delle pagine si possono leggere 3 velldla stessa variabile in situazioni differentieéc VALORE
TEORICO, VALORE DI CALIBRAZIONE, VALORE IN TEMPO RELE, in particolare:
PAGINA 1: IMAX=

0= I=
Dove IMAX ¢ la corrente efficace massima impulgiled termoregolatore, 10 la corrente efficace adeopigna di
calibrazione, | la corrente efficace ad onda pigthzale
PAGINA 2: R TEORICA=

RO= R=
Dove R TEORICA ¢ la resistenza teorica del termolagre, RO la resistenza di calibrazione, R l&stesza
attuale
PAGINA 3: | TEORICA=

0= I=
PAGINA 4: V TEORICA=

V0= V=
PAGINA 5: P TEORICA=

PO= P=

4) Dal confronto delle 3 variabili si possono teautili informazioni sulla
situazione di macchina e risolvere eventuali pnobl@i malfunzionamenti
e/o diagnostica a distanza.
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| 4.9 - DIMENSIONAMENTO CON L’AIUTO DEL PANNELLO OP ERATIVO

1) impostare i valori teorici (vedi paragrafo precedeh8)

2) entrare nel sottomenu DIAGNOSI - ANALISI TECNICAddi paragrafo precedente 4.8)

3) leggerevalore efficace tensione impulsiva sulla piattina FEORICA

4) dimensionare la tensione secondario trasformatamsiderando un coefficiente moltiplicativo di 1.8 per
funzionamento impulsivo, un coefficiente 1.5 paerZiwnamento continuo:
V trasformatore=V piattina x coefficiente moltiplicativo (1,5 - 2), scegliere la piu prossima.

4.10 - DIMENSIONAMENTO SENZA L’'AIUTO DEL PANNELLO OPERATIVO - MODO MANUALE

Calcolo resistenza totale:

R piattina=resistenza specifica]Ohm/mt] x lunghegizdtina[mt]

Calcolo sezione piattina S:

sezione piattina S[mmq]=larghezza piattina[mm] gsgwre piattina[mm]

Calcolo corrente | riscaldante teorica impulsiva:

| riscaldante=sezione piattina S[mmq] x 30[Amp/mmq[]

Calcolo valore efficace tensione impulsiva sulla gttina:

V piattina=R piattina x | riscaldante

Calcolo tensione secondario trasformatore considerao un coefficiente moltiplicativo di 1.5 - 2 per amentare la
velocita di saldatura per funzionamento impulsivoun coefficiente 1 per funzionamento continuo:
V trasformatore=V piattina x coefficiente moltigditivo (1,5 - 2)

(scegliere la piu prossima)
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APPENDICE D - LISTA ALLARMI E MESSAGGI (CAUSE — RIM EDI)

NOTA - Per resettare un qualunque allarme alzare comaB&&R da interfaccia o premere il pulsante
RESET / MODE

NOTA — In presenza di allarme si accende il LED ROS$@yrmero di allarme si puo ricavare dal lampeggoldED
verde e rossoNR.ALLARME = NR. IMPULSI LED VERDE x 10 + NR. IMPUL SI LED ROSSO

WARNING o ALLARME CAUSA
Rimedio

GUASTO A TERMOREGOLATORE COMPLETAMENTE SPENTO
PIU' DISPLAY COMPLETAMENTE SPENTO.
Verificare alimentazione; alimentatore guasto; attate il fornitore.
GUASTO B TERMOREGOLATORE CON LED SPENTI E DISPLAY A CCESO
Circuito di sincronismo guasto; contattare il fitwre
GUASTO C TERMOREGOLATORE CON LED FUNZIONANTI E DISP LAY
ACCESO CON INDICAZIONE "3E SRL + THERMOSALD"
Verificare cavo di collegamento display

F06 SCRITTURA EEPROM FLASH DEL PANNELLO
Spegnere e riaccendere I'apparecchiatura e cargatffornitore
FO7 CONVERTITORE A/D
Spegnere e riaccendere I'apparecchiatura e cargattfornitore
FO08 TRASMISSIONE INTERNA 12C-X
Spegnere e riaccendere I'apparecchiatura
F09 TRASMISSIONE INTERNA I2C-EEPR
Spegnere, riaccendere I'apparecchiatura e vendficparametri
F19 RS485 MASTER - CHECKSUM ERROR
Verificare selezione checksum sul Master e subwe&
F20 RS485 SLAVE - CHECKSUM ERROR
Verificare selezione checksum sul Master e subwe&
F21 RS485 SLAVE - OE OVERRUN ERROR
E’ arrivato un dato prima di aver letto il precate
F22 RS485 SLAVE - FERR FRAME ERROR
Non & arrivato lo stop bit
F23 RS485 MASTER — NESSUNA RISPOSTA DALLO SLAVE
Dopo una chiamata del Master lo Slave chiamatorisponde
F24 RS485 SLAVE — TROPPI DATI RICHIESTI DAL MASTER O INDIRIZZO SBAGLIATO
Il Master ha richiesto allo slave troppi dati odraesso un indirizzo non abilitato
F25 RS485 SLAVE - BUFFER PIENO
Il Buffer dello slave & pieno perché sono arrivatichiesti troppi dati o le trasmissioni sonopipo frequenti
F26 RS485 MASTER - OE OVERRUN ERROR
E’ arrivato un dato prima di aver letto il precetie
F27 RS485 MASTER - FERR FRAME ERROR
Non é arrivato lo stop bit
F28 RS485 MASTER - TROPPI DATI RICHIESTI DALLO SLAV E O INDIRIZZO SBAGLIATO
Lo Slave ha richiesto al Master troppi dati o heesso un indirizzo non abilitato
F29 RS485 MASTER - BUFFER PIENO
Il Buffer del Master € pieno perché sono arritiappi dati
F33 MANCANZA TENSIONE TRASFORMATORE POTENZA
Verificare alimentazione CN/L1,L2, verificare aiito trasformatore di potenza
F34 NON USARE
F35 RICHIESTA CALIBRAZIONE

Viene utlizzata nel controllo a distanza RS485
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F36 CALIBRAZIONE IN CORSO
Viene utlizzata nel controllo a distanza RS485vweificare la fine della calibrazione
F38 ATTESA RAFFREDDAMENTO MACCHINA DURANTE UN BILANCIAM  ENTO AUTOMATICO
O CALIBRAZIONE
Per eseguire una operazione di acquisizione oeetrendere la temperatura della barra di saldatatdle.

F46 MANCANZA SEGNALE CORRENTE
Verificare collegamenti piattina, collegamento TA

F47 SEGNALE TA INVERTITO
Invertire collegamento TA

F48 POTENZIOMETRO PRERISCALDO NON COLLEGATO O INTER RUZIONE CAVI
Verificare collegamenti potenziometro preriscaldo

F49 POTENZIOMETRO SALDATURA NON COLLEGATO O INTERRU ZIONE CAVI
Verificare collegamenti potenziometro saldatura

F51 WIPER-I

Spegnere e riaccendere I'apparecchiatura; sespeitsproblema contattare il fornitore
F52 WIPER-V

Spegnere e riaccendere I'apparecchiatura; sespeitsproblema contattare il fornitore
F53 WIPER-VGROSS

Spegnere e riaccendere I'apparecchiatura; sespeeisproblema contattare il fornitore
F54 WIPER-VFINE

Spegnere e riaccendere I'apparecchiatura; sesgeeisproblema contattare il fornitore

F60 RESET CON CALIBRAZIONE IN CORSO
Ripetere la calibrazione
F61 BILANCIAMENTO | NON RIUSCITO
Ripetere la calibrazione
F62 BILANCIAMENTO V NON RIUSCITO
Ripetere la calibrazione
F63 BILANCIAMENTO VGROSS NON RIUSCITO
Ripetere la calibrazione
F64 BILANCIAMENTO VFINE NON RIUSCITO
Ripetere la calibrazione
F65 BILANCIAMENTO NON RIUSCITO
Ripetere la calibrazione
F66 ALLARME SINCRONISMO PER SFASAMENTO RETE
Resettare I'apparecchiatura; se persiste il proéleontattare il fornitore
F69 CORRENTE A TERRA

Verificare la piattina in macchina o le connesbitella piattina, probabilmente a terra.
NOTA: il termoregolatore € collegato a terra comarsetto CN1/5, quindi per fare la verifica carou
strumento elettrico & necessario prima disconmeitsuddetto filo di terra.

F71 GUASTO HARDWARE — ROTTURA -15V INTERNA

Resettare I'apparecchiatura; se persiste il proéleontattare il fornitore
F72 GUASTO HARDWARE — ROTTURA +15V INTERNA

Resettare I'apparecchiatura; se persiste il proéleontattare il fornitore
F73 GUASTO HARDWARE — ROTTURA +5V INTERNA RIFERIMENTO

Resettare I'apparecchiatura; se persiste il proéleontattare il fornitore
F76 IREAD TROPPO ALTO

Verificare se c'e' un corto circuito sulle piadtin
F78 APPARECCHIATURA NON CALIBRATA

Fare calibrazione automatica senza comando dspatdo o saldatura
F79 GUASTO CIRCUITO DI EMERGENZA

Verificare contattore di potenza, verificare catelnemergenza.

THERMOSALD ISC — MANUALE AVVIAMENTO RAPIDO (QUICK START) Rev. 2010/ 03
Manuale cod.: 3ES080x_Vx_QS_IT agiRa Nr. 18 Tot. Nr. 20



F081

F082

F083

F085

F089

F090

F092

F093

F094

F095

F096

F097

F099

GUASTO HARDWARE - ALLARME CHECK-SUM
Trovati dati su eeprom non coerenti, Procederecenrtela
Premere RESET / MODE, verificare | DATI MACCHINBATI DI SETTING, TEMPERATURE
IMPOSTATE
Contattare il costruttore.
SFASAMENTO FRA ALIMENTAZIONE CONTROLLO (CN2) E POTE NZA (CN1)
Verificare che le due alimentazioni siano o irefas
(attenzione allo sfasameaseffase/fase-neutro)
CAVI DI RIFERIMENTO INVERTITI RISPETTO CAVI POTENZA
Verificare | cavi di riferimento invertiti:
CN1/3 corrisponde a CN6/1
CNZ1/4 corrisponde a CN6/2
TEMPO SALDATURA SUPERIORE AL DATO MACCHINA TEMPO SA LDATURA
Verificare tempo saldatura impostato sul PLC, Antase DATO MACCHINA TEMPO SALDATURA,;
Si puo escludere il controllo sul tempo di saldatmettendo il DATO MACCHINA = 0.
ROTTURA DI UNA PIATTINA NEL CASO DI PIATTINE COLLEG ATE IN
PARALLELO
Verificare le piattine
CORTO CIRCUITO CIRCUITO FRA LE PIATTINE O FRA LE PI ATTINE E TERRA
Verificare le piattine, Verificare il cablaggio potenza fra il termoregolatore e le piattine.
GUASTO HARDWARE - ALLARME COMPONENTE DI POTENZA GUA STO
Resettare I'apparecchiatura; se persiste il pro&leontattare il costruttore
MANCANZA CORRENTE SULLA PIATTINA IN SALDATURA
Verificare il circuito trasformatore di potenzagNficare interruzione piattina, Verificare inteziane cavi
potenza
INTERRUZIONE CAVO DI RIFERIMENTO
Verificare le connessioni dei cavi di riferimerniberrotte ( CN6/1 - CN6/2 )
ASSENZA SINCRONISMO DI RETE
Problema hardware interno, Contattare il costratto
ALLARME V-1 TROPPO ALTO
Saturazione sul circuito di tensione; verificdimpianto probabile rottura di una piattina
se piattina in parallelo.
ALLARME CORTO CIRCUITO PARZIALE FRA LE PIATTINE
Verificare piattine in macchina probabilmente ewlate correttamente.
Se la piattina € a posto e il problema persiasgiare parzialmente raffreddare la macchina éiaizin
ciclo di burn-in per acquisire nuovamente il veldi riferimento, ponendo attenzione al comportamen
della macchina nelle fasi di lavoro successive.ditminare il problema si pud anche alzare il
DATO MACCHINA FATTORE DI CORTO CIRCUITO PARZIALE
ALLARME GENERICO
Contattare costruttore
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APPENDICE E — DIMENSIONI MECCANICHE

| DIMA DI FORATURA PANNELLO (PANNELLO DIGITALE 96x48 — DIMENSIONI POSTERIORI 86x40.5)

H=55+CONNETTORE [mm]

DIMENSIONE TERMOREGOLATORE 60 AMPERE + 90 AMPERE
E FORATURE PER MONTAGGIO A PANNELLO (VISTA DALL'ALT O)

A

O

Nr. 3 FORI D=4,5 mn

120 [mm] 95 [mm] H=145 [mm]

82[mm]

O 4
OV
-

100 [mm]

A
v

DIMENSIONE TERMOREGOLATORE 90 AMPERE (OBSOLETO)
E FORATURE PER MONTAGGIO A PANNELLO (VISTA DALL'ALT 0O)

@)
Nr. 2 FORI D=4,5 mn

180 [mm] 168 [mm] H=145 [mm]
v
v O
100 [mm]
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